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YSSGARDEN

FORKLARINGAR

Moduler

Installerad effekt: 80,4 MWp
Antal: 149000 st

Azimuf: 0°

Lutning: 25°

Monteringssystem

Design: 2P
Radavstand: 9 m

Vaxelriktare
Antal: 180 st
SG350HX
AC-effekt: 63 MVA

Transformatorstationer
14x ~4-5 MVA, 22-33/0,8 kV

Ovrigt

Staket, langd: 10200 m

Staket, yta: 86,6 ha

Schakt, langd: 16100 m
befintlig vag
anlaggningvagar
staket
transformatorstation
dike
luftledning

fastighetsgrans

schaktning
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